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PRUFBERICHT
Untersuchung von Wasser / Versorgungsbereich Meschede
Monatlicher Untersuchungskalender (Mai)

Buch-Nr.: 20500/2023/Ju Auftrags-Nr.: 25908

Probenahmedatum/-zeit: 16.05.2023 08:15 Uhr Untersuchungszeitraum: 16.05.2023 bis 06.06.2023
Art der Probenahme: gemaf DIN EN |SO 19458:2006-12, Zweck a und gemaR DIN ISO 5667-5:2011-02

Probenehmer: Bischopink

Probenart: Trinkwasser
Probenahmeort: Meschede, -
Objekt {Betrifft): Wasserwerk Hennesee

Entnahmestelle: I Hausanschlussraum, ZID: ...0043, ADIS: T-ST-WULWE
(Probenahme-Ventil)

Mikrobiologische Untersuchungsparameter ] ) B o

Bezeichnung und Einheit der MessgréRen Methode Messwert TrinkwV

' Koloniezahl bei 22°C B KBE/mI | Tikw§15¢e) | o | 100
Koloniezahl bei 36°C R ~ KBE/ml | TrinkwV § 15 (1c) 0 100
Coliforme Bakterien KBEI1 00 ml | DIN EN ISO 9308-1 (Kmﬂ-os) 0 0 !
Escherichia cﬁ(E. coli) : KBE/100 m |DIN EN ISO 9308 -1 (K12) (2017-09) 0 - I 0
Clostridium perfringens KBEI100 mI | DIN EN 1SO 14189 (K24) (2016-11) | 0 _' 0 )
Enterokokken ~ KBE/M00 ml DIN EN ISO 7899-2 (K15) (2000-11) | 6_ 0
Wassertemperatur {konstant, vor Ort) °C | DIN 38404-C4 (1976-12) __12,0_ o

KBE = koloniebildende Einheiten
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HYGIENE-INSTITUT DES RUHRGEBIETS

Institut fiir Umwelthygiene und Toxikologie

Buch-Nr. 20500/2023/Ju

TrinkwV Anlage 2 Teil 1 B _ o e
Bezeichnung und Einheit der Messgréfen Methode Messwert TrinkwV
Acrylamid - mgll DIN 38413-P6 (2007-02)  <0,00001 0,00010
Benzol _ mgll | DIN 38407-F43 (2014-10) ~ <0,0002 ~0,0010 ‘
Bor a mg/l [Dm EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) | <0,05 1,0 '
Bromat mg/| | DIN EN ISO 15061 (D34) (2001-12) [ <0,003 0,010

| Chrom, gesamt o mg/| | DIN EN ISO 17204-2 (E29) (2017-01) | <0,0005 0,050

| Cyanid, gesamt mg/l | DIN EN ISO 14403-2 (D3) (2012-10) | <0,01 0,050
1,2-Dichlorethan mg/l | DIN ENISO 10301 (F4) (1997-08) | <00003 | 0,0030
Fluorid R mg/l | DIN EN ISO 10304-1(D20} (2008-07) 005 | 15
Nitrat N " mg/l | DIN EN IS0 10304-1 {D20) (2008-07) 15 T 80 B
Quecksilber mg/l DIN EN IS0 12846 (E12) (201208) | <0,0001 0,0010 |
Selen o mg/l DIN EN ISO 17294-2 (E29) {2017-01) <0,001 0,010 ]
' Summe Trichlorethen, Tetrachlorethen  mg/l | DIN EN ISO 10301 (F4) (1997-08) nicht nachweisbar 0,010
%Uran  mg/l | DINEN 150 172042 (E29) (2017-01) <0,001 0,010
TrinkwV Anlage2Teil2 ) . -
Bezeichnung und Einhelt der MessgriBen Methode Messwert TrinkwV
Antimon o mg/l | DIN EN 1SO 17294-2 (E29) (2017-01) <0,001 00050
Arsen B mg/l | DIN EN ISO 17284-2 (E29) (2017-01) <0,001 0,010
Benzo-[aj-pyren - mg/l | DIN EN 1SO 17993 (F18) (2004-03) T <0,000001|  0,000010 |
Blei R mg/l | DIN EN iSO 17204-2 (E29) (2017-01) <0,001 0,010* _
‘Cadmium R mg/l | DIN EN ISO 17204-2 (E29) (2017-01) <00001 | 0,030
Epichlorhydrin R g/l | DIN EN 14207 (P9) (2003-09) <0,0001 | 0,00010
Kupfer _nt@l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) <0,1_0 | 2,0*

Nickel B mg/l | DIN EN [SO 17204-2 (E29) (2017-01) <0,001 0,020* :
| Nitrit mg/l | DIN EN SO 10304-1 (D20) (2@9-07_) <0,01 0,50 |
Summe PAK (4) nach TrinkwV mg/l [berechnet | nicht nachweisbar 0,00010 |
| Summe Trihalogenn_\emant_a mg/l | DIN EN ISO 10301 (F4) (1997-08) | nicht nachweisbar 0,050
Vinylchlorid mg/! | DIN 38407-F43 (2014-10) <0,0001 | 0,00050 |

* Grundlage ist eine fiir die durchschnittliche wichentliche Wasseraufnahme durch Verbraucher reprasentative Probe.

_TrinkwV Anlage 3 Teil 1

Bezeichnung und Einheit der Messgréfien

| Aluminium gesamt

Ammonium
Chitorid -
Eisen, gesamt

Féarbung (spektr. Absorp. Koeff. 436 nm)

(_3eruch qualitativ

Geschmack, qualitativ

elekirische Leitfahigkeit 25°C

 Mangan, gesamt
Natrium

‘gesamt org. ge ge_b. Kohlenstoff

Sulfat
Tmbung quantltatlv
pH-Wert

Temperatur bei Best. pH-Wert

Calcitlisekapazitat

Methode ‘ Messwert [ TrinkwV |
mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) J 0,025 [ 0,200 _‘
mg/l | DIN EN ISO 11732 (E23) (2005-05) | <0,04 0,50 |

' ;nall | DIN EN ISO 10304-1 (D20) (2009-07) | 12 250
mg/l | DIN EN IS0 172942 (E29) (201701) | 0028 | 0,200
1/m | DIN EN IS0 7887 (C1) (2012-04) <0,1 0,5
_DINEN 1622 (B3) (Anh. C) {2006-10) | ohne | ohne
| DEVB 112 (1971) | ohne | ohne
pSlcm DlN EN 27888 (CB) (1993-11) 246 2790
mg/l DIN EN ISO 17294-2 (E29) (20174)1) <0,005 00 10,050
mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) | 10,8 1 200
m/l_ plN_EN 1484 (H3) (2019-04) ‘ ji_ B - B
mg/l | DIN EN ISO 10304-1 (D20) (2009-07) 17 250
NTU | DIN EN 10 7027-1 (G21) (2016-11) o1 | ]
| DIN EN 150 10523 (C5) (2012:04) T 8,26 T 6595
°C | DIN 38404-C4 (1976-12) [ 12,0
" mg/l | DIN 38404-C10 (2012-12) | 0,6 -
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HYGIENE-INSTITUT DES RUHRGEBIETS

Institut fiir Umwelthygiene und Toxikologie

Buch-Nr. 20500/2023/Ju

_zusétzliche Untersuchungsparameter -

Bezeichnung und Einheit der Messgrofen Methode Messwert |
' Basekapazitit bis pH 8.2 ~ mmoli | DIN 38404-C10 (2012-12) 000 | ]
' Saurekapaznat bis pH 4,3 - mmol/l | DIN 38409-H7 (2005-12) 145
Karbonatharte °dH | berechnet 41 ]
| Calcium - mg/l | DIN EN IS0 17294-2 (E29) (2017-01) | B 30,6 ]
| Magnesium B " mg/| DINENISO 172942 (E29) (2017-0%) R 35 N
' Summe Erdalkalien ~ mmoll | berechnet 001
| Gesamtharte - °dH | berechnet — 1 sy | —
Kalium - mg/l | DIN EN 150 17294-2 (E29) @01 | G e
Phosphat_(i’z)ﬂ gesamt mg/l | DINEN IS0 172042 (E29) (201701) | <0,03
pH-Wert nach Calcitséittigung DIN 38404-C10 (2012-12) | 8,19 R
' Delta-pH-Wert | DIN 38404-C10 (2012-12) 0,07 o
Sauerstoff - mg/l DIN EN 25813 (G21) (1993-01) 74
Kieselsaure - mg/l | DIN 38405-D21 (1090-02) 42 T
PBSM B R -
Bezelchnung und Einheit der Messgréfien Methode Messwert TrinkwV
24D o mg/ | DIN 38407-F36 (2014-08) ~ <0,00002 | 0,00010
Aclonifen - ‘mg/ | DIN 38407-F36 (2014-09) B <0,00002 0,00010 |
[Atrazin - mg/| | DIN 38407-F36 (2014-09) T <0,00002 0,00010
| Bentazon ~ mgfl] | DN 38407-F36 (2014-09) © <0,00002 | 0,00010
Bufenox - - m_g/l | DIN 38407-F36 (2014-09) <0,00002 | 0, 3,00010
Bromoxynll __ mg/l | DIN 38407-F36 (2014-09) <0,00002 0,00010
Carfentrazon - mgJ | DIN 38407-F36 (2014-09) <0,00002 - 0,00010
| Chlortoluron o - mg/l | DIN 38407-F36 (2014-09) ~ <0,00002 _0,00(_)10_
Clopyralid R mg/l | DIN 38407-F36 (2014:09) | <0,00002 | 000010 |
Desethylatrazin mgll | DIN38407-F36 (201409) | <0,00002 |  0,00010 |
Desethylterbuthylazin - B mg/l | | DIN 38407-F36 (2014-08) <0,00002 0,00010
Dichlorprop mg/l DIN 38407-F36 (2014-09) <0,00002 0,00010
Diflufenican - mg/| | DIN 38407-F36 (2014-08) <0,00002 |  0,00010
Dimethenamid-P o _mg/l_'l | DIN 38407-F36 (2014-08) <0,00002 0,00013 i
Diuron: mg/l | DIN 38407-F36 (2014-08) T <0,00002 | 0,00010
Epoxiconazol o mg/l | DIN 38407-F36 (2014-09) ~ <0,00002 0,00010
Ethofumesat - - mg/l | DIN 38407 F36 (2014-089) <0,00002 0,00010
Fenpropimorph mg/l | DIN 38407-F36 (2014-09) | <0,00002 0,00010
' Florasulam mg/l | DIN 38407-F36 (2014-09) <0,00002 |  0,00010 |
Flufenacet mg/l DIN 38407-F36 (2014-09) | <0,00002 0,00010 |
| Fluroxypyr o mg/l | DIN 38407-F36 (2014-09) <0,00002 | 0,00010
| Foramsulfuron - mg/l | DIN 38407-F36 {2014-09) | <0,00002 |  0,00010
Hexazanon mg/l | DIN 38407-F36 (2014-09) <0,00002" | 0,00010 |
Iodosulfuron-methyl mg/l | DIN 38407-F36 (2014-09) | <0,00002 0,00010
loxynil - ~ mg/l | DIN 38407-F36 (2014-09) ] <0,00002 | 0,00010
Isoproturon mg/l | DIN 33407-F36 (2014-09) ~ <0,00002 | 0,00010
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HYGIENE-INSTITUT DES RUHRGEBIETS Buch-Nr, 20500/2023/Ju

Institut fiir Umwelthygiene und Toxikologie

PBSM B I I
| Bezeichnung und Einheit der Messgréfien Methode Messwert TrinkwV
"'MCPA - mg/l | DIN 38407-F36 (2014-09) 1 <000002 | 0,00010
Mecoprop (MCPP) - mg/l | DIN 38407-F36 (2014-09) B <0,00002 | 0,00010

_ | Mesosulfuron- methyl mg/l | DIN 38407-F36 (2014-09) <0,00002 0,00010 |
| Metamitron - mg/l | DIN 38407-F36 (201409) [ <0, 00002 T 0,00010
'Metazachlor mg/ | DIN 38407-F36 (2014-09) ~ <0,00002 |  0,00010

| Metconazol mg/l | DIN 38407-F38 (201409) | <0,00002 0,00010
Metolachlor g/l | DIN 38407-F36 (2014-09) [ <0,00002 0,00010 |
| Metribuzin o mg/l | DIN 38407-F36 (2014-09) ' <0,00002 0,00010 |
|Metsutfuron-methyl N R mgfl | DIN 38407-F36 (2014-09) _I <0, 00002 52 | 0,00010 1
' Propiconazol - moll | DN38407-F36 (201408) | <0,00002 0,00010 |
Quinmerac T mgh ONasdorFas (01409 | <0,00002 |  0,00010 |
| Quizalofop-P T mg/ | oIN3saor-Fs  (201409) <0,00002 | 0,00010
Simazin - mg/l | DIN 38407-F36 (2014-09) ~ <0,00002 0,00010

| Tebuconazol o “mg/l | DIN 38407-F36 (2014-09) , "<0,00002 0,00010

| Terbuthylazin - mg/l | DIN 38407-F36 (201409) | <0,00002 0,00010 |
' Terbutryn - - _mg/l[nm 38407-F36 (2014-09) | <0,00002 ._ 0,00010

Beurteilung:
Hinsichtlich der festgestellten mikrobiologischen und chemisch-physikalischen Untersuchungsergebnisse

entspricht das Wasser den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und ist insoweit aus
trinkwasserhygienischer Sicht nicht zu beanstanden.

Durchschrift: Der Direktor des Instituts
Hochsauerlandkreis, Gesundheitsamt, Meschede i. A
(per TEIS)
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BEIBLATT

Chemisch-physikalische Parameter zur korrosionschemischen Beurteilung nach DIN 50930-6

Untersuchung von Wasser / Versorgungsbereich Meschede
Probenahmedatum/-zeit: 16.05.2023 08:15 Uhr

Probenart: Trinkwasser
Probenahmeort: Meschede, -
Objekt (Betrifft): Wasserwerk Hennesee

Bezeichnung der Probe:_ Hausanschlussraum

S

| Bezeichnung und Einheit der MessgroBen | Methode Messwert _|
| Alumiinium gesamt - - mg/l |DINENISO172042 | 00256 |
[ Chlorid ) mmol/l | DINEN ISO 10304-1 | 034 |
| elektrische Leitfahigkeit 25°C - pSfcm | DIN EN 27888 . 246 |
' Natrium ) ) mmoll | DNENISO 172042 | 0,47
gesamt org. geb. Kohlenstoif - mg/l |DINEN1484 0,4 ]
Sulfat - ~ mmoli |DINENISO103041 | 0,18
pH-Wert - | DIN 38404-C5 8,26
Wassertemperatur (konstant) - °C | DIN 38404-C4 12,0
Basekapazitét bis pH 8.2 mmol/l | DIN 38404-C10 | 0,00 ‘
Saurekapazitét bis pH 4,3 o mmol/l | DIN 38409-H7 l 1,45 ;
Calcium mmol/l | DIN EN ISO 172842 o7 |
'_K/Iagne_sium - _ mmolfi | DIN EN ISO 17284-2 0,14
‘Summe Erdalkalien als Calciumcarbonat mmol/l | berechnet . | 0,91
Kalium  —— ~_mmolAl_| DINEN ISO 17294-2 0,03
| Phosphorverbindungen als P B mg/l |DINENISO1se81-2 | <001
{ pH-Wert nach Calcitséttigung |DIN38204-10 819
| Sauerstoff mg/| | DIN EN 25813 74 |
' Siliciumverbindungen als Si - mg/l | DIN 38405-D21 _ 20
_Nitrat - _ mmol/l | DIN EN ISO 10304-1 0,24
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