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PRUFBERICHT

Untersuchung von Wasser / Versorgungsbereich Meschede
Monatlicher Untersuchungskalender (Mai)
Buch-Nr.: 19839/2019/WE Auftrags-Nr.: 25908

Probenahmedatum/-zeit: 15.05.2019 08:55 Uhr Untersuchungszeitraum: 15.05.2019 bis 11.06.2019
Art der Probenahme: gemé&f DIN EN 1SO 19458:2006-12, Zweck a und gemaf DIN ISO 5667-5:2011-02
Probenehmer: Bischopink

Probenart: kaltes Trinkwasser
Probenahmeort: Meschede,
Objekt (Betrifft): Wasserwerk Hennesee

Entnahmestelle iHausanschlussraum,
Probenahme-Ventil)

Mikrobiologische Untersuchungsparameter

Bezeichnung und Einheit der Messgrofien " Methode Messwert TrinkwV
Koloniezahl bei 22°C KBE/ml | TrinkwV § 15 (1c) 0 100
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml | TrinkwV § 15 (1c) 0 100
Coliforme Bakterien KBE/100 ml | DIN EN ISO 9308-1 (K12) (2017-09) 0 0
Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml | DIN EN ISO 9308-1 (K12) {2017-09) 0 0
Clostridium perfringens KBE/100 ml | DIN EN ISO 14189 (K24) (2016-11) 0 0
Enterokokken KBE/100 m! | DIN EN ISO 7899-2 (K15) (2000-11) 0 0
Chiordioxid (vor Ort) mg/l | ey SO 792 (642 <0,03 0.2
Wassertemperatur (konstant, vor Ort) °C | DIN 38404-C4 (1976-12) 11,6

KBE = koloniebildende Einheiten
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HYGIENE-INSTITUT DES RUHRGEBIETS

Institut filr Umwelthygiene und Toxikologie

Buch-Nr. 19839/2019/WE

TrinkwV Anlage 2 Teil 1

Bezeichnung und Einheit der MessgréBen T Methode Messwert TrinkwV
Acrylamid o mg/l | DIN 38413-P6 (2007-02) <0,00001 0,00010
Benzol mg/l | DIN EN ISO 15680 (F19) (2004-04) <0,00020 0,0010
Bor mg/i | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) <0,05 1,0 ]
Bromat mg/l | DIN EN ISO 15061 (D34) (2001-12) <0,003 0,010
Chrom, gesamt mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) <0,0005 0,050 |
Cyanid, gesamt ) mg/l | DIN EN ISO 14403-2 (D3) (2012-10) <0,01 0,050
Fluorid mg/l | DIN EN IS0 10304-1 (D20) (2009-07) 0,07 1,5

Nitrat mg/l | DIN EN ISO 10304-1 (D20) (2009-07) 13 50
Quecksilber mg/l | DIN EN ISO 12846 (E12) (2012-08) <0,0001 0,0010
Selen B mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) <0,001 [ 0,010
Summe Trichlorethen, Tetrachlorethen mg/l | DIN EN ISO 10301 (F4) (1997-08) nicht nachweisbar 0,010

Uran . mg/! | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) | <0,0001 0,010
1 TrinkwV Anlage 2 Teil 2

Bezeichnung und Einheit der Messgroen Methode Messwert TrinkwV
Antimon mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) <0,001 0,0050 i
Arsen mg/l | DIN EN ISO 17204-2 (E29) (2017-01) <0,001 0,010
Benzo-{aj-pyren - mg/l | DIN EN IS0 17993 (F18) (2004-03) <0,000001 0,000010
Blei mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) 0,001 0,010*
Cadmium mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) <0,0001 0,0030
Epichlorhydrin o mg/l | DIN EN 14207 (P9) (2003-09) <0,0001 0,00010
Kupfer mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) <0,10 2,0"
Nickel mg/l | DIN EN 150 17294-2 (E29) (2017-01) <0,001 0,020*
Nitrit mg/l | DIN EN ISO 10304-1 (D20) (2009-07) <0,01 0,50

| Summe PAK (4) nach TrinkwV mg/l | berechnet nicht nachweisbar 0,00010
Summe Trihalogenmethane mg/l | DIN EN 1SO 10301 (F4) (1997-08) nicht nachweisbar 0,050
Vinylchlorid mg/l | DIN EN ISO 15680 (F19) (2004-04) <0,0001 0,00050

* Grundlage ist eine fiir die durchschnittliche wéchentliche Wasseraufnahme durch Verbraucher reprasentative Probe.

TrinkwV Anlage 3 Teil 1

Bezeichnung und Einheit der Messgrofien Methode Messwert TrinkwV
Aluminium gesamt mg/l | DIN EN iSO 17294-2 (E29) (2017-01) 0,017 0,200
Ammonium mg/l | DIN EN ISO 11732 (E23) (2005-05) <004 0,50
Chlorid mg/l | DIN EN ISO 10304-1 (D20) (2008-07) 13 250

Eisen, gesamt mg/! | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) 0,055 0,200
Farbung (spekir. Absorp.Koeff. 436 nm) 1/m | DIN EN ISO 7887 (C1) (2012-04) 0,1 0,5
Geruch, qualitativ DIN EN 1622 (B3) (Anh. C) (2006-10) ohne ohne
aschmack, qualitativ o DEV B 12 {1971) ohne ohne
elektrische Leitfahigkeit 25°C pS/cm | DIN EN 27888 (C8) (1993-11) 251 2790
Mangan, gesamt mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) <0,005 | 0,050
Natrium mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) 11,3 200

gesamt org. geb. Kohlenstoff mg/! | DIN EN 1484 (H3) (1997-08) 0,7

Sulfat mg/l | DIN EN ISO 10304-1 (D20) (_éoogm) 17 250
Triibung, quantitativ NTU | DIN ENISO 7027-1 (C21) (2016-11) 0,10 -
FpH.wert DIN EN ISO 10523 (C5) (2012-04) - 8,15 6,5-9,5
Temperatur bei Best. pH-Weﬁ °C | DIN 38404-C4 (1976-12) - 11,6 ]
Calcitidsekapazitét mg/l | DIN 38404-G10 (2012-12) 02
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HYGIENE-INSTITUT DES RUHRGEBIETS Buch-Nr. 19838/2019/WE

Institut fiir Umwelthygiene und Toxikelogie

zusiitzliche Untersuchungsparameter

Bezeichnung und Einheit der MessgréRen Methode Messwert —‘ TrinkwV
Basekapazitat bis pH 8.2 mmol/l | DIN 38404-C10 (2012-12) 0,02

Séurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l | DIN 38409-H7 (2005-12) 1,41 )
Calcium mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) 32,7

Magnesium mg/! | DIN EN ISO 17294-2 (E28) (2017-01) 3.6

Summe Erdalkalien mmolfl | berechnet 0,97

Gesamtharte °dH | berechnet 54 F

Kalium mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01) 1,3

Phosphat (PO4), gesamt i mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E28) (2017-01) <0,03

pH-Wert nach Calcitséttigung DIN 38404-C10 (2012-12) 8,17

Delta-pH-Wert DIN 38404-C10 (2012-12) 0,02 |
Sauerstoff mg/i | DIN EN 25813 (G21) (1993-01) 8,4

Kieselsaure mg/l | DIN 38405-D21 (1980-02) 5,1 r
PBSM

Bezeichnung und Einheit der Messgréfien Methode Messwert TrinkwV
2,4-D mg/l | DIN 38407-F35 (2010-10) <0,00005 0,00010
Atrazin mg/l | DIN EN ISO 11368 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010
Bentazon mg/l | DIN 38407-F35 (2010-10) <0,00005 0,00010
Bifenox mg/l | DIN EN ISO 10895 (F6) (2000-11) <0,00005 0,00010
Bromoxynil mg/l | DIN 38407-F35 (2010-10) o <0,00005 0,00010
Carfentrazon-ethy! mg/l | DIN EN ISO 10695 (F6) (2000-11) <0,00005 0,00010
Chloridazon mg/| | DIN EN ISO 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010
Chiorthalonil mg/l | DIN EN 1SO 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 | 0,00010
Chlortoluron - mg/l | DIN EN ISO 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010
Clodinafop-propargyl mg/l | DIN EN ISO 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010
Qopyralid _mg/l | DIN 38407-F35 (2010-10) <0,00005 0,00010
Desethylatrazin mg/l | DIN EN ISO 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010
Desethylterbuthylazin mg/l | DIN EN ISO 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010
Desmedipham mg/l | DIN EN ISO 11368 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010
Dichlorprop mg/l | DIN 38407-F35 (2010-10) <0,00005 0,00010
Diflufenican mg/l | DIN EN IS0 11369 (F12) (1897-11) | <0,00002 0,00010
Diuron mg/l | DIN EN ISO 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010
Epoxiconazol mg/l | DIN EN ISO 10695 (F6) (2000-11) <0,00005 0,00010
Ethofumesat mg/| | DIN EN ISO 10695 (F6) (2000-11) <0,00005 0,00010
Fenpropimorph mg/l | DIN EN ISO 10695 (F8) (2000-11) <0,00005 0,00010
FTufenacet mg/l | DIN EN ISO 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010
Fluroxypyr mg/l | DIN 38407-F35 (2010-10) <0,00005 0,00010
Hexazinon mg/l | DIN EN ISO 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010
ny_nil mg/l | DIN 38407-F35 (2010-10) <0,00005 0,00010
Isoproturon ) mg/l | OIN EN ISO 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010
MCPA - mg/| | DIN 38407-F35 (2010-10) i <0,00005 0,00010
Mecoprop (MCPP_)_ - mg/| | DIN 38407-F35 (2010-10) <0,00005 0,00010
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HYGIENE-INSTITUT DES RUHRGEBIETS

Institut fiir Umwelthygiene und Toxikologie

Buch-Nr. 19839/2019/WE

Bezeichnung und Einheit der Messgréen Methode Messwert TrinkwV
"Metamitron mg/l | DIN EN 1S 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 ~0,00010 —1
Metazachior mg/l | DIN EN ISO 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010
Metolachlior mg/! | DIN EN ISO 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010
Metribuzin mg/l | DIN EN ISO 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010 —
Fe_ndimethalin o mg/l | DIN EN ISO 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010 ]
Phenmedipham o mg/l | DIN EN 150 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 | 0,00010
Propiconazol o mg/l | DIN EN 1SO 10695 (F6) (2000-11) o <0,00005 0,00010
Quinmerac - mg/l | DIN 38407-F35 (2010-10) <0,00005 0,00010
Simazin - mg/l | DIN EN ISO 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010
Tebuconazol o mg/l | DIN EN ISO 10695 (F6) (2000-11) <0,00005 0,00010
Terbuthylazin - mg/} | DIN EN ISO 11369 (F12) (1997-11) <0,00002 0,00010

Beurteilung:

Hinsichtlich der festgestellten mikrobiologischen und chemisch-physikalischen Untersuchungsergebnisse

entspricht das Wasser den Anforderungen der

trinkwasserhygienischer Sicht nicht zu beanstanden.

Durchschrift:

Hochsauerlandkreis, Gesundheitsamt, Meschede i. A.

(per Post & TEIS)

Trinkwasserverordnung und  ist

7

Der Direktor des Instituts

insoweit aus

gebietsleiter der Abteilung Trink- und

Badewasserhygiene, Umweltmikrobiologie

Seite 4 von 4



Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Institut fir Umwelthygiene und Toxikologie
Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann
Tréger: Verein zur Bekdmpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

HYGIENEINSTITUT Postfach 10 12 55 45812 Gefsenkireh ]
== ol —_— i Besucher-/Paketanschrift:
Rotthauser Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

e Aese! Gt
Hochsauerlandwasser GmbH rochsc‘ el S

Gewerbegebiet Enste ‘ )
. D100 108
59872 Meschede ‘ Telefax -299
TP T L | E-Mail d.eichler@hyg.de
"""""" I Internet www.hyp.de
! Kontakt: Herr Eichler

. Buch-Nr.: 19839/2019/WE
Auftrags-Nr.. 25908
Probenehmer:  Bischopink

Gelsenkirchen, 27.06.2019

BEIBLATT

Chemisch-physikalische Parameter zur korrosionschemischen Beurteilung nach DIN 50930-6

Untersuchung von Wasser / Versorgungsbereich Meschede
Probenahmedatum/-zeit: 15.05.2019 08:55 Uhr

Probenart: kaltes Trinkwasser

Probenahmeort: Meschede,h

Objekt (Betrifft): Wasserwerk Hennesee

Bezeichnung der Probe: {215 2nschlussraum

Bezeichnung und Einheit der Messgrofen Methode Messwert
Aluminium gesamt mg/l | DIN EN iSO 17294-2 0,017
Chlorid mmol/l | DIN EN ISO 10304-1 0,37
elektrische Leitfahigkeit 25°C uS/cm | DINEN 27888 251
Natrium mmol/l | DINEN ISO 17294-2 0,49
gesamt org. geb. Kohlenstoff mg/l | DINEN 1484 0,7
Sulfat mmol/l | DIN ENISO 10304-1 0,18
pH-Wert DIN 38404-C5 8,15
Wassertemperatur (konstant) °C | DIN 38404-C4 11,6
Basekapazitat bis pH 8.2 mmol/l | DIN 38404-C10 0,02
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l | DIN 38409-H7 1,41
Calcium mmol/l | DIN EN ISO 17294-2 0,82
Magnesium mmol/l | DINEN ISO 17294-2 0,15
Summe Erdalkalien als Calciumcarbonat mmol/l | berechnet 0,97
Kalium mmolfl | DIN ENISO 17294-2 0,03
Phosphorverbindungen als P mg/l | DIN EN ISO 15681-2 <0,01
pH-Wert nach Calcitsattigung DIN 38404-10 8,17
Sauerstoff mg/l | DIN EN 25813 8,4
Siliciumverbindungen als Si mg/t | DIN 38405-D21 2.4
Nitrat mmol/l | DIN EN SO 10304-1 0,21
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